
Consejer’a de Sanidad

1636 DECRETO 212/2005, de 15 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento sanita-
rio de piscinas de uso colectivo de la Comu-
nidad Aut—noma de Canarias.

La Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenaci—n Sa-
nitaria de Canarias, establece que corresponde a las
Administraciones sanitarias de Canarias, en el ‡m-
bito de sus respectivas competencias, establecer, con-
trolar e inspeccionar las condiciones higiŽnico sani-
tarias de funcionamiento y desarrollo de actividades,
locales de recreo y asistencia pœblica, entre otras.

El t’tulo de intervenci—n administrativa se co-
rresponde con las funciones asignadas por la letra d)
del apartado 1, del art’culo 23 de la misma norma le-
gal a la estructura sanitaria pœblica, en cuanto a la pro-
tecci—n de la salud y prevenci—n de los factores de
riesgo para la salud en los establecimientos pœblicos
y lugares, locales e instalaciones de esparcimiento pœ-
blico.

La Orden de 2 de marzo de 1989, de la entonces
denominada Consejer’a de Sanidad, Trabajo y Asun-
tos Sociales, regul— en nuestro ‡mbito territorial las
condiciones tŽcnico sanitarias de las piscinas. La ex-
periencia adquirida en los œltimos a–os, los avances
tŽcnico-cient’ficos, la aparici—n de nuevos mŽtodos
de tratamiento del agua y la exigencia de nuevas me-
didas de seguridad ponen de manifiesto la necesidad
de acometer una adaptaci—n en profundidad de la
normativa aplicable, derogando la hasta ahora en vi-
gor, y elevando el rango de la norma, de tal manera
que la regulaci—n se adapte a la organizaci—n sanita-
ria derivada de la entrada en vigor de la Ley 11/1994
y su posterior desarrollo normativo, y al incremen-
to que se ha producido en la construcci—n de pisci-
nas en nuestra Comunidad, como consecuencia del
aumento del tiempo libre y de la demanda tur’stica.

El Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que
se establecen los criterios higiŽnico-sanitarios para
la prevenci—n y control de la legionelosis, es de apli-
caci—n a los elementos comprendidos en las piscinas
que adem‡s de utilizar agua en su funcionamiento ge-
neren aerosoles, toda vez que son susceptibles de fa-
vorecer la proliferaci—n y dispersi—n de la legionella
y que es necesario vigilar y controlar.

Los fines anteriormente mencionados se alcanzan
a travŽs de la aprobaci—n de un Reglamento que in-
troduce en nuestra normativa nuevos conceptos y
garantiza al usuario una mejor calidad de agua y de
las instalaciones, marcando las limitaciones y exigencias
que la protecci—n de los ciudadanos requiere en re-
laci—n con la disminuci—n de los riesgos sanitarios y
con el aumento de las condiciones de seguridad.

La regulaci—n es respetuosa con las competen-
cias que la legislaci—n vigente otorga a la Adminis-
traci—n Local.

La gesti—n de las instalaciones que el Reglamen-
to regula se basa en el autocontrol de los titulares de
las instalaciones, traslad‡ndoles la responsabilidad en
esta materia, as’ como la del correcto mantenimien-
to de las condiciones de funcionamiento.

El Reglamento se configura, adem‡s, como una
norma de referencia o marco para todas aquellas ins-
talaciones exceptuadas de su ‡mbito de aplicaci—n,
constituyendo una pauta para las exigencias estruc-
turales e higiŽnico sanitarias que se consideran acon-
sejables.

El presente Decreto se dicta de conformidad con
las competencias que en materia de sanidad e higie-
ne ostenta la Comunidad Aut—noma de Canarias, de
acuerdo con lo previsto en el art’culo 32.10 del Es-
tatuto de Autonom’a de Canarias, as’ como con los
preceptos citados de la Ley 11/1994, de 26 de julio,
de Ordenaci—n Sanitaria de Canarias.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Sa-
nidad, visto el dictamen del Consejo Consultivo de
Canarias y previa deliberaci—n del Gobierno en se-
si—n celebrada el d’a 15 de noviembre de 2005, 

D I S PO N G O:

Art’culo œnico.-Aprobaci—n del Reglamento.

Se aprueba el Reglamento sanitario de piscinas de
uso colectivo de la Comunidad Aut—noma de Cana-
rias, cuyo texto se incluye adjunto.

DISPOSICIîN ADICIONAL

ònica.- Cursos de Socorrismo.

1. Los cursos de primeros auxilios y salvamento
y socorrismo acu‡tico tendr‡n una duraci—n m’nima
de 30 horas y constar‡n de una parte te—rica y otra
pr‡ctica, cuyo contenido m’nimo se establece en el
anexo 2 del Reglamento sanitario de piscinas de uso
colectivo de la Comunidad Aut—noma de Canarias.

2. Estos cursos contar‡n con reconocimiento de
oficialidad de la Escuela de Servicios Sanitarios y So-
ciales de Canarias, de conformidad con la normati-
va que los regule.

3. Quedan eximidas de realizar el curso de primeros
auxilios y salvamento y socorrismo acu‡tico, aque-
llas personas que cuenten con titulaci—n de formaci—n
profesional de grado medio de socorrismo acu‡tico,
as’ como las que ostenten titulaciones que cuenten
con m—dulos formativos relativos a primeros auxi-
lios y socorrismo acu‡tico.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-RŽgimen de aplicaci—n a las piscinas en
funcionamiento.

El rŽgimen previsto en el Reglamento les ser‡ de
aplicaci—n a las piscinas en funcionamiento con las
siguientes particularidades:

1. Los art’culos 17.1 en lo relativo al color y a los
vŽrtices de las paredes y del fondo; 17.2, segundo p‡-
rrafo; 18.1 en lo relativo al porcentaje de pendiente
m‡xima permitido; 20.1 y 26, apartados 1 y 3 del Re-
glamento se aplicar‡n a las piscinas ya existentes
s—lo cuando realicen reformas que afecten a la estructura
de los vasos.

2. Igualmente las piscinas en funcionamiento dis-
pondr‡n de un plazo m‡ximo de dos a–os a partir de
la entrada en vigor de este Decreto para el cumpli-
miento de lo establecido en el Reglamento para la sa-
la de m‡quinas, el almacŽn de productos qu’micos y
los sistemas de registro del volumen de agua del va-
so.

Segunda.-Inscripci—n en el Registro de Piscinas
de Uso Colectivo de Canarias.

En el plazo de un a–o a contar desde la entrada en
vigor del presente Decreto el —rgano competente en
materia de salud pœblica realizar‡ la inscripci—n de
oficio en el Registro de Piscinas de Uso Colectivo
de Canarias de las que estŽn ya en funcionamiento y
en posesi—n del informe sanitario favorable o del li-
bro de registro oficial de piscinas previsto en la Or-
den de 2 de marzo de 1989, de la Consejer’a de Sa-
nidad, Trabajo y Servicios Sociales, por la que se regula
el rŽgimen tŽcnico- sanitario de piscinas.

Tercera.-Socorristas.

1. Los socorristas que a la entrada en vigor de es-
te Decreto dispongan de un t’tulo o certificaci—n que
acredite la formaci—n en salvamento y socorrismo acu‡-
tico con nœmero de horas inferior a la establecida en
el anexo 2 del Reglamento, podr‡n seguir trabajan-
do como tales durante un plazo m‡ximo de dos a–os,
en el que habr‡n de realizar el correspondiente cur-
so en la forma establecida en el Reglamento.

2. A los efectos previstos en el art’culo 34 del Re-
glamento, se admitir‡n los t’tulos o certificaciones de
haber realizado los cursos de formaci—n espec’fica
en otras Comunidades Aut—nomas de acuerdo con su

normativa o regulaci—n espec’fica, o en esta Comu-
nidad con anterioridad a la entrada en vigor del pre-
sente Decreto, siempre que se respete la duraci—n y
contenidos m’nimos establecidos en el Reglamento.

3. Las personas sin titulaci—n de socorrista que al
amparo de la normativa anterior estŽn asumiendo
esas funciones dispondr‡n de un plazo de seis me-
ses para la realizaci—n y acreditaci—n del curso pre-
visto en el Reglamento sanitario de piscinas de uso
colectivo de la Comunidad Aut—noma de Canarias.

DISPOSICIîN DEROGATORIA

ònica.- Derogaci—n general y de norma concre-
ta.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual
o inferior rango normativo se opongan a lo estable-
cido en el presente Decreto, y en particular, la Or-
den de 2 de marzo de 1989 de la Consejer’a de Sa-
nidad, Trabajo y Servicios Sociales, por la que se regula
el rŽgimen tŽcnico-sanitario de piscinas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Habilitaci—n normativa.

La Consejer’a competente en materia de sanidad
podr‡ dictar las disposiciones precisas para el desa-
rrollo y ejecuci—n del presente Decreto, as’ como
para modificar los valores y datos recogidos en los
anexos del Reglamento, en funci—n de los avances
cient’fico-tŽcnicos que se vayan produciendo, desti-
nados a garantizar la calidad del agua y mejorar las
condiciones higiŽnico-sanitarias y de seguridad de las
instalaciones.

Segunda.-Entrada en vigor. 

El presente Decreto entrar‡ en vigor a los seis
meses de su publicaci—n en el Bolet’n Oficial de Ca-
narias.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 15 de no-
viembre de 2005.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO, p.s.,
LA VICEPRESIDENTA

DEL GOBIERNO, 
(Decreto 230/2005, de 10 de noviembre, del

Presidente),
Mar’a del Mar Julios Reyes.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

Mar’a del Mar Julios Reyes.
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REGLAMENTO SANITARIO DE PISCINAS DE USO CO-
LECTIVO DE LA COMUNIDAD AUTîNOMA DE CANA-
RIAS.

CAPêTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art’culo 1. - Objeto. 

El presente Reglamento tiene por objeto regular:

a) Las condiciones higiŽnico-sanitarias de las pis-
cinas de uso colectivo, la seguridad de sus instala-
ciones y servicios, la calidad sanitaria de su agua y
el tratamiento de Žsta.

b) El rŽgimen de autorizaci—n, vigilancia, control
e inspecci—n sanitaria de las piscinas de uso colecti-
vo.

Art’culo 2.- Definiciones. 

A los efectos del presente Reglamento se establecen
las siguientes definiciones: 

1. Piscina: es el vaso o conjunto de vasos artifi-
ciales destinados al ba–o colectivo, as’ como los ser-
vicios e instalaciones complementarios, necesarios
para garantizar su funcionamiento.

2. Piscina de uso colectivo: las que no son de uso
exclusivamente unifamiliar, independientemente de
que se encuentren ubicadas en comunidades de pro-
pietarios, establecimientos tur’sticos, sociedades,
clubes, instituciones deportivas, centros de ense-
–anza y las de las administraciones pœblicas, tanto
de titularidad pœblica como privada, destinadas al ba-
–o colectivo, ya sea con fines recreativos, deportivos
o de rehabilitaci—n. 

3. Piscina unifamiliar: es la piscina de titularidad
privada utilizada principalmente por una unidad fa-
miliar.

4. Piscina de ba–o termal: es aquella en la que el
agua de alimentaci—n del vaso ha sido declarada ter-
mal por la Administraci—n competente.

5. Piscina natural: es aquella en la que el agua de
alimentaci—n del vaso es agua de mar, est‡ ubicada
junto a la costa y su sistema de renovaci—n del agua
est‡ asociado a los movimientos de las mareas.

6. Piscina de hidromasaje: es aquella en la que el
agua en el vaso est‡ sometida a agitaci—n constante
y recirculaci—n a travŽs de chorros de alta velocidad
o por inyecci—n de aire (jacuzzis, ba–eras de hidro-
masaje, tratamientos con chorro a presi—n, etc).

7. Piscina cubierta: es la piscina en la que todos
los elementos que la integran se encuentran en recinto
cubierto y los vasos pueden tener el agua a distintas
temperaturas.

8. Parque acu‡tico: es la piscina de uso colectivo
ubicada en un recinto acotado con control de acce-
so pœblico y formada por un conjunto de vasos arti-
ficiales dotados de instalaciones recreativas acu‡ti-
cas, sujetas a normativa espec’fica, tales como Òpiscina
de olasÓ, r’os que simulan torrentes, ÒraftingÓ, tobo-
ganes vertiginosos, juegos de velocidad y otras ac-
tividades y juegos en el agua que, por sus caracte-
r’sticas y las particularidades de su uso, entra–an un
riesgo a–adido al del simple ba–o y la nataci—n. Dis-
pone tambiŽn de los servicios y las instalaciones
complementarias necesarias para garantizar su fun-
cionamiento.

9. Vaso: es la estructura o recept‡culo que contiene
el agua destinada al ba–o.

10. Vaso climatizado: es aquel en el que el agua
ha sido sometida a un proceso de calentamiento.

11. AndŽn: es la superficie horizontal impermea-
ble y antideslizante que circunda el vaso y que per-
mite el acceso al mismo. 

12. Solarium: es la zona contigua al andŽn, des-
tinada al descanso y esparcimiento de los usuarios.

13. Agua de alimentaci—n: es el agua utilizada pa-
ra el llenado del vaso. 

14. Agua recirculada: es el agua procedente del va-
so que es enviada al sistema de tratamiento y desin-
fecci—n del mismo.

15. Titular de piscina de uso colectivo: es la per-
sona f’sica o jur’dica, pœblica o privada, propietaria
de una piscina de uso colectivo. En el caso de que la
piscina sea explotada por persona f’sica o jur’dica dis-
tinta del propietario, ser‡ titular a los efectos de es-
te Reglamento quien asuma su explotaci—n.

16. Aforo: es el nœmero m‡ximo de usuarios que
pueden utilizar al mismo tiempo los vasos, sin que
se derive un aumento del riesgo para su salud y se-
guridad. El aforo de un vaso se calcular‡ a raz—n de
un usuario por cada cuatro metros cuadrados de su-
perficie de l‡mina de agua, exceptuando los vasos in-
fantiles y los de rehabilitaci—n.

17. Valor paramŽtrico: nivel m’nimo o m‡ximo fi-
jado para cada uno de los par‡metros a controlar.

Art’culo 3.- çmbito de aplicaci—n. 

1. Las disposiciones contenidas en este Regla-
mento, as’ como las que se dicten en su desarrollo,
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son de aplicaci—n a todas las piscinas de uso colec-
tivo, excepto a las siguientes:

a) Las piscinas de uso exclusivamente unifamiliar.

b) Las piscinas de ba–os termales.

c) Las piscinas naturales.

d) Las piscinas de hidromasaje y las de rehabili-
taci—n con hidromasaje.

2. La piscina que cuente con vasos multiusos de-
ber‡ cumplir la normativa espec’fica aplicable para
cada uno de ellos.

CAPêTULO II

CONDICIONES TƒCNICO-SANITARIAS

Secci—n 1»

Instalaciones y servicios generales

Art’culo 4.- Construcci—n. 

1. La construcci—n y dise–o de todos los servicios
e instalaciones comprendidos en el recinto de las
piscinas no supondr‡ riesgo para la salud de los usua-
rios, responder‡ a su seguridad y permitir‡ su con-
servaci—n en buen estado y limpieza.

2. Los suelos ser‡n de material impermeable, an-
tideslizante y contar‡n con sistemas de evacuaci—n
que eviten encharcamientos.

3. Las superficies ser‡n lisas, sin aristas vivas y
de materiales resistentes a los productos qu’micos uti-
lizados en su limpieza y desinfecci—n. 

4. Todos los elementos met‡licos que se empleen
deber‡n ser resistentes a la acci—n del agua y a la de
los productos qu’micos que se utilicen. 

5. Las instalaciones contar‡n con los dispositivos
adecuados para efectuar la limpieza y desinfecci—n
de todas las zonas.

Art’culo 5.- Solarium. 

1. El solarium ser‡ de un material antideslizante
que permita su correcta limpieza y adecuado mante-
nimiento. 

2. Podr‡n existir ‡reas de cŽsped en el solarium,
siempre que su estado de mantenimiento y conser-
vaci—n no constituya un riesgo para la salubridad y
seguridad de las instalaciones.

3. Podr‡ haber arena en zonas delimitadas del so-
larium, siempre que no entre en contacto con el agua

del vaso. En el caso de que la arena entre en contac-
to con la zona de pies descalzos se instalar‡n pedi-
luvios que desaguar‡n en la red de saneamiento y que
ser‡n paso obligado para el ba–ista antes de la inmersi—n. 

Art’culo 6.- Duchas.

1. En el entorno de la piscina se instalar‡ una du-
cha por cada treinta usuarios del aforo, no pudiendo
ser su nœmero inferior a dos.

2. El agua de las duchas tendr‡ la calificaci—n de
apta para el consumo humano.

3. El dise–o de las duchas impedir‡ que se formen
encharcamientos a su alrededor y el paso del agua al
interior del vaso; los materiales ser‡n inoxidables; el
suelo antideslizante y estar‡n provistas de sistema de
apertura-cierre con mecanismo temporizado.

4. Las duchas estar‡n siempre en buen estado de
conservaci—n y de limpieza y ser‡n tratadas, al me-
nos una vez al a–o, mediante operaciones de limpieza,
desincrustaci—n y desinfecci—n destinadas a la pre-
venci—n y control de la legionelosis. 

5. Las duchas desaguar‡n directamente a la red de
saneamiento.

Art’culo 7.- Flotador salvavidas. 

1. En toda piscina habr‡ como m’nimo un flota-
dor salvavidas junto a cada vaso, en lugar visible y
accesible, excepto en los vasos clasificados como in-
fantiles o de chapoteo. 

2. Los salvavidas estar‡n provistos de una cuer-
da cuya longitud permita alcanzar cualquier punto del
vaso. 

Art’culo 8.- Recipientes de residuos s—lidos. 

En todas las piscinas habr‡ recipientes para el de-
p—sito de residuos s—lidos distribuidos a lo largo del
solarium, que permitan su utilizaci—n de forma c—-
moda por los usuarios.

Art’culo 9.- Vestuarios y aseos. 

1. Las piscinas dispondr‡n de vestuarios y aseos
diferenciados por sexos con los siguientes elemen-
tos:

a) Estar‡n construidos con materiales impermea-
bles, tendr‡n ventilaci—n suficiente, natural o forza-
da al exterior y estar‡n siempre en buen estado de con-
servaci—n y limpieza. 

b) Contar‡n con agua apta para el consumo hu-
mano, caliente y fr’a, papel higiŽnico, jab—n cosmŽ-
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tico con dosificador y toallas de un solo uso o seca-
dor de manos.

c) Los vestuarios contar‡n como m’nimo, con una
ducha y una cabina por cada cincuenta personas de
aforo o fracci—n. Dispondr‡n de taquillas o colgadores
y bancos o asientos individuales.

d) Los aseos contar‡n como m’nimo, con un re-
trete y un lavabo por cada cuarenta personas de afo-
ro o fracci—n. Un setenta por ciento de los retretes mas-
culinos podr‡ sustituirse por urinarios de descarga
autom‡tica.

2. Los grifos, duchas y conducciones deber‡n ser
tratados, al menos, una vez al a–o, mediante opera-
ciones de limpieza, desincrustaci—n y desinfecci—n
destinadas a la prevenci—n y control de la legionelo-
sis.

3. En las piscinas de alojamientos tur’sticos des-
tinadas al uso exclusivo de clientes y en las de las co-
munidades de propietarios no es obligatoria la exis-
tencia de vestuarios. Solamente habr‡n de contar,
como m’nimo, con un aseo provisto de lavabo y re-
trete en las inmediaciones del vaso.

Art’culo 10.- Piscinas cubiertas. 

1. En las piscinas cubiertas el recinto dispondr‡
de las instalaciones necesarias que permitan la renovaci—n
constante del aire, con una humedad relativa entre el
cincuenta y cinco y el setenta por ciento.

2. Las piscinas cubiertas dispondr‡n de los apa-
ratos necesarios para medir la humedad relativa del
aire y la temperatura ambiente.

Art’culo 11.- Sala de m‡quinas. 

1. La sala de m‡quinas es el local en el que se ubi-
can los equipos de tratamiento del agua. Sus dimen-
siones ser‡n tales que, instalados los equipos de tra-
tamiento, permitan el desarrollo de las tareas de
mantenimiento.

2. Las especificaciones tŽcnicas de los equipos es-
tar‡n en la sala a disposici—n del personal de mante-
nimiento de la piscina y de la autoridad sanitaria.

3. La sala de m‡quinas deber‡ cumplir los si-
guientes requisitos: 

a) F‡cil acceso.

b) Buena ventilaci—n.

c) Contar con los dispositivos necesarios para
efectuar la limpieza.

d) Disponer de sistema de evacuaci—n de l’quidos
que evite encharcamientos.

e) Entrada restringida a personas autorizadas.

Art’culo 12.- AlmacŽn de productos qu’micos. 

1. El almacŽn de productos qu’micos es el local
en el que se guardan los productos qu’micos utiliza-
dos para el tratamiento del agua y de las instalacio-
nes. Deber‡ estar separado f’sicamente de cualquier
otra zona. 

2. En el almacŽn los productos deber‡n estar or-
denados, envasados, tapados y etiquetados de manera
que no entra–en riesgos para la seguridad y sin per-
juicio del cumplimiento de las disposiciones aplica-
bles a las sustancias y preparados peligrosos y bio-
cidas.

3. El almacŽn deber‡ cumplir los mismos requi-
sitos se–alados para la sala de m‡quinas en el art’culo
11.3.

Art’culo 13.- Instalaciones elŽctricas. 

Las instalaciones elŽctricas cumplir‡n con lo es-
tablecido en el vigente Reglamento ElectrotŽcnico pa-
ra Baja Tensi—n y en lo previsto en las Instrucciones
TŽcnicas Complementarias que regulan las instala-
ciones elŽctricas para piscinas y en las dem‡s dis-
posiciones que resulten de aplicaci—n.

Art’culo 14.- Accesibilidad. 

Ser‡ de aplicaci—n a las piscinas objeto de este Re-
glamento y a sus instalaciones la normativa vigente
sobre accesibilidad y supresi—n de barreras f’sicas y
de la comunicaci—n.

Secci—n 2»

Del vaso

Art’culo 15.- Clasificaci—n. 

1. A los efectos de este Reglamento los vasos se
clasifican en:

a) Vasos infantiles o de chapoteo: son los desti-
nados a usuarios menores de seis a–os. Ser‡n inde-
pendientes de otros vasos en cuanto a estructura y sis-
tema de tratamiento y desinfecci—n. Su emplazamiento
estar‡ dispuesto de manera que los ni–os no puedan
acceder involuntariamente a otros vasos. Su profun-
didad m‡xima ser‡ de sesenta cent’metros.

b) Vasos recreativos: son los destinados al ba–o y
la nataci—n.
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c) Vasos deportivos o de competici—n: son los
destinados a la pr‡ctica de deportes n‡uticos o rea-
lizaci—n de competiciones (nataci—n y saltos). 

d) Vasos de rehabilitaci—n: son los destinados a la
realizaci—n de ejercicios con fines terapŽuticos. 

2. Todo vaso, independientemente de su califica-
ci—n, podr‡ ser climatizado. 

3. Los vasos que se destinen a uso deportivo o de
competici—n podr‡n adaptar sus caracter’sticas a lo
determinado por las normas de los organismos de-
portivos nacionales o internacionales para la pr‡cti-
ca de cada deporte.

4. Los vasos de rehabilitaci—n podr‡n incorporar
a su estructura los elementos y condiciones necesa-
rios para el desempe–o de la actividad a la que est‡n
destinados. 

Subsecci—n 1»

Construcci—n e instalaciones anexas al vaso

Art’culo 16.- Construcci—n del vaso. 

1. La construcci—n del vaso de la piscina garanti-
zar‡ la estabilidad, resistencia y estanqueidad de su
estructura.

2. Los materiales o productos de construcci—n en
contacto con el agua de la piscina no trasmitir‡n sus-
tancias o propiedades que alteren su calidad. 

Art’culo 17.- Paredes y fondo. 

1. Las paredes y el fondo del vaso ser‡n de color
claro, con vŽrtices redondeados y revestidas de ma-
terial de f‡cil limpieza y desinfecci—n, impermeable
y resistente a los reactivos utilizados en el trata-
miento del agua y antideslizante.

2. En el fondo del vaso existir‡ un sistema de de-
sagŸe de fondo o de gran paso, correctamente dise-
–ado para permitir la evacuaci—n r‡pida de la totali-
dad del agua por gravedad o por medio de bombas
de extracci—n. El desagŸe estar‡ protegido median-
te los dispositivos de seguridad necesarios para evi-
tar posibles accidentes e instalado de forma que no
pueda ser extra’do por los usuarios. 

El desagŸe estar‡ formado por dos sumideros de
fondo conectados a una œnica l’nea, con el fin de evi-
tar turbulencias y efectos de succi—n que puedan ser
causa de accidentes.

Art’culo 18.- Pendiente. 

1. Los vasos podr‡n tener una pendiente m‡xima
del seis por ciento hasta llegar a uno con cuarenta me-
tros de profundidad. A partir de esa profundidad los
cambios de pendiente no ser‡n bruscos, sino progresivos
y moderados y estar‡n se–alizados, al igual que los
puntos de m‡xima y m’nima profundidad, de mane-
ra que sean claramente visibles para el usuario, tan-
to desde el exterior como desde el interior del vaso.

2. Los vasos que tengan distintos niveles de l‡mina
de agua o los dise–ados de tal modo que se simule
la prolongaci—n visual indefinida de la l‡mina de
agua dispondr‡n de elementos de protecci—n y se–a-
lizaci—n que garanticen la seguridad de los ba–istas
en los puntos de cambio de nivel.

Art’culo 19.- AndŽn. 

El andŽn que rodea el vaso tendr‡ la considera-
ci—n de zona de pies descalzos; su superficie ser‡ con-
tinua y de material antideslizante e impermeable que
permita su correcta limpieza y adecuado mantenimiento
y su dise–o impedir‡ el retorno del agua de enchar-
camientos o de limpieza al vaso.

Art’culo 20.- Rebosadero. 

1. Los vasos dispondr‡n de un rebosadero peri-
metral para la depuraci—n uniforme de la totalidad de
la l‡mina superficial de agua. La interrupci—n del re-
bosadero en uno o varios tramos no exceder‡ en su
conjunto del veinte por ciento del per’metro total del
vaso, y su dise–o contemplar‡ una conexi—n hidr‡u-
lica interna entre los distintos tramos.

2. La canaleta en la que se recoge el agua debe-
r‡ ser accesible para facilitar su limpieza y manteni-
miento y en el caso de que sea transitable ir‡ cubierta
por una rejilla de material no astillable, indeforma-
ble y antideslizante.

3. El agua en el vaso alcanzar‡ en todo momento
el nivel necesario para garantizar un —ptimo funcio-
namiento del sistema de tratamiento del agua. 

Art’culo 21.- Escaleras y rampas. 

1. En las piscinas de uso colectivo existir‡ una es-
calera o rampa de acceso al vaso cada veinte metros
o fracci—n, excepto en los vasos infantiles o de cha-
poteo. La medici—n tendr‡ en cuenta el ancho del va-
so. En ningœn caso el nœmero de escaleras o rampas
podr‡ ser inferior a dos.

2. Los puntos de acceso estar‡n situados pre-
ferentemente en los ‡ngulos del vaso o equivalentes
y en los cambios de pendiente del fondo. Estar‡n pro-
vistos de pasamanos de seguridad y deber‡n alcan-
zar bajo el agua la profundidad suficiente para salir
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con comodidad del vaso. Ser‡n de material inoxida-
ble y de f‡cil limpieza y desinfecci—n. Las escaleras
tendr‡n pelda–os antideslizantes y sin aristas vivas. 

3. Los vasos con un tramo ciego que dificulte o
impida la instalaci—n de una escalera o rampa esta-
r‡n provistos de un asidero continuo por encima de
la l‡mina de agua, que permita garantizar la seguri-
dad de los usuarios.

Art’culo 22.- Toboganes y deslizadores. 

1. Los toboganes y deslizadores ser‡n de material
inoxidable, lisos y no presentar‡n juntas ni solapas
que puedan producir lesiones a los usuarios. Las es-
caleras de acceso tendr‡n una inclinaci—n moderada,
contar‡n con pasamanos de seguridad y pelda–os
antideslizantes, sin aristas vivas. Los vasos en los que
se instalen deber‡n contar con la profundidad ade-
cuada. La zona de ca’da estar‡ convenientemente
se–alizada y acotada para que su utilizaci—n no en-
tra–e riesgo para los usuarios.

2. Los trampolines, las palancas, las plataformas
y las torres de salto s—lo podr‡n ubicarse en los va-
sos deportivos o destinados a saltos.

Subsecci—n 2»

Del agua del vaso

Art’culo 23.- Agua de alimentaci—n. 

1. En caso de que el agua de alimentaci—n del va-
so no proceda de la red de distribuci—n de agua de
consumo humano se dispondr‡ de autorizaci—n otor-
gada por la Administraci—n pœblica competente.

2. La entrada de agua de alimentaci—n a los vasos
deber‡ contar con dispositivos antirreflujo que im-
pidan el retorno del agua. 

3. El agua de alimentaci—n ser‡ filtrada y desin-
fectada antes de su entrada al vaso.

Art’culo 24.- Calidad del agua. 

1. El agua de los vasos deber‡ cumplir los crite-
rios de calidad establecidos en el anexo 1 del presente
Reglamento y contendr‡ desinfectante residual en to-
do momento.

2. Cuando el resultado de los an‡lisis demuestre
una alteraci—n no aceptable de la calidad del agua de
ba–o, se adoptar‡n las medidas correctoras oportu-
nas y se repetir‡ el an‡lisis para la comprobaci—n de
la correcci—n de los par‡metros alterados. 

3. Para el mantenimiento de los criterios de cali-
dad del agua deber‡ procederse, cuando sea necesa-

rio, al vaciado total o parcial del vaso y, en todo ca-
so, cuando lo ordene la autoridad sanitaria. 

Art’culo 25.- Tratamiento del agua. 

1. El agua del vaso ser‡ filtrada y desinfectada por
procedimientos f’sicos y qu’micos que no supongan
riesgo para la salud y seguridad del personal de man-
tenimiento y de los usuarios. Todas las fases del tra-
tamiento estar‡n integradas en un œnico sistema que
estar‡ en funcionamiento durante el tiempo en que
la piscina permanezca abierta al pœblico.

2. El tiempo de recirculaci—n de todo el volumen
de agua del vaso no ser‡ superior a una hora en los
infantiles o de chapoteo y a cuatro horas en los res-
tantes tipos de vasos. 

Art’culo 26.- Equipos de tratamiento del agua.

1. Las redes hidr‡ulicas, l’neas de impulsi—n y de
retorno y cualquier otro elemento que forme parte del
sistema de tratamiento del agua se dise–ar‡n para los
tiempos de recirculaci—n establecidos, evit‡ndose
velocidades de circulaci—n del agua superiores a dos
con cinco metros por segundo en las tuber’as de as-
piraci—n y a tres metros por segundo en las de im-
pulsi—n. As’ mismo el dise–o garantizar‡ la distribuci—n
equilibrada del agua en las tuber’as y una mezcla ho-
mogŽnea del agua en el vaso. 

2. El nœmero y dimensiones de los dispositivos de
toma de agua del vaso hacia la sala de m‡quinas de-
ber‡ dise–arse para evitar un nivel peligroso de suc-
ci—n en relaci—n con el rŽgimen de caudal previsto. 

3. Los equipos de filtraci—n tendr‡n capacidad su-
ficiente para asegurar el paso de toda la masa de
agua del vaso en los tiempos establecidos, teniendo
en cuenta que la velocidad m‡xima de filtraci—n no
debe superar los treinta y cinco metros cœbicos por
hora por metro cuadrado. 

4. Los tratamientos de desinfecci—n y de regula-
ci—n del pH estar‡n estrechamente relacionados y se
realizar‡n mediante sistemas autom‡ticos. Excep-
cionalmente, se permitir‡ la dosificaci—n manual de
productos como tratamiento de cobertura o correc-
tor, garantizando el cumplimiento de los plazos de
seguridad establecidos fuera del horario en el que la
piscina permanezca abierta al pœblico y en el caso de
que sea imprescindible. 

Art’culo 27.- Productos qu’micos para el tratamiento.

1. El tratamiento qu’mico del agua del vaso se
realizar‡ exclusivamente con productos qu’micos
que cumplan los requisitos establecidos en su normativa
espec’fica e inscritos en el listado de productos ho-
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mologados por el —rgano competente de la Admi-
nistraci—n General del Estado para el tratamiento de
aguas de piscina.

2. La concentraci—n en el agua del vaso de los pro-
ductos qu’micos utilizados para el tratamiento cum-
plir‡ con los l’mites establecidos en la presente nor-
ma o, en su defecto, con los establecidos por el
fabricante en cada caso. 

3. El establecimiento dispondr‡ de los elementos
necesarios para efectuar la determinaci—n r‡pida de
los desinfectantes y correctores de pH en el agua del
vaso. 

Art’culo 28.- Sistemas de registro del volumen del
agua.

En toda piscina se instalar‡n dos sistemas de re-
gistro del volumen de agua, uno a la entrada del agua
de alimentaci—n y otro despuŽs de la filtraci—n y an-
tes de la desinfecci—n, que permitir‡n conocer, en to-
do momento, el volumen de agua de alimentaci—n y
el de agua recirculada.

Art’culo 29.- Aparatos, reactivos y patrones. 

Las piscinas de uso colectivo contar‡n con los
aparatos, reactivos y patrones necesarios para efec-
tuar los ensayos de los par‡metros de control esta-
blecidos en el anexo 1 del presente Reglamento. 

Art’culo 30.- Mantenimiento, limpieza y vaciado
del vaso. 

1. No se efectuar‡n operaciones de mantenimiento,
limpieza o vaciado del vaso, aunque sea parcial, en
el horario de utilizaci—n del mismo.

2. En el momento en que se inicie el vaciado de
un vaso se prohibir‡ su utilizaci—n para el ba–o, im-
pidiendo el acceso de usuarios mediante la coloca-
ci—n de barreras f’sicas, que deber‡n mantenerse
mientras el vaso permanezca vac’o. 

Art’culo 31.- Vertidos. 

El vertido de aguas procedentes del vaciado total
o parcial del vaso estar‡ sujeto al cumplimiento de
lo establecido en la normativa que resulte de aplica-
ci—n.

CAPêTULO III

DEL PERSONALRESPONSABLE 
Y DE LOS USUARIOS

Art’culo 32.- El titular. 

1. El titular de la piscina es el responsable del fun-
cionamiento, mantenimiento y vigilancia de sus con-

diciones sanitarias y de seguridad, as’ como del cum-
plimiento de las previsiones contenidas en este Re-
glamento y dem‡s disposiciones de aplicaci—n. Su nom-
bre estar‡ anotado en el Registro de piscinas de uso
colectivo de la Comunidad Aut—noma de Canarias.

2. La existencia de servicios de mantenimiento ex-
terno no exime al titular de la instalaci—n de su res-
ponsabilidad.

Art’culo 33.- Personal de mantenimiento. 

1. Las piscinas de uso colectivo dispondr‡n del
personal necesario para el manejo de los equipos,
el uso de los productos qu’micos, la utilizaci—n de
los aparatos, reactivos y patrones necesarios para rea-
lizar el autocontrol del agua del vaso y para la eje-
cuci—n de los programas de mantenimiento de las
instalaciones. 

2. El mantenimiento de las instalaciones podr‡ efec-
tuarse mediante personal propio o de servicios externos. 

Art’culo 34.- Socorrista.

1. A los efectos del presente Reglamento se entiende
por socorrista el experto nadador, con conocimien-
tos en las tŽcnicas de salvamento acu‡tico y de pri-
meros auxilios, avalado por la certificaci—n de haber
realizado el curso establecido en el anexo 2, o por la
titulaci—n de formaci—n espec’fica que les exima de
aquŽl.

2. Las piscinas de uso colectivo contar‡n al me-
nos con la presencia de un socorrista durante el ho-
rario de funcionamiento.

3. Cuando la piscina presente vasos a distintas co-
tas que imposibilite la visi—n de todos ellos ser‡ obli-
gatoria la presencia del nœmero de socorristas nece-
sario para poder ver todos los vasos.

4. Est‡n exentas de la obligaci—n de tener soco-
rrista las piscinas ubicadas en edificaciones y cons-
trucciones de uso residencial no tur’stico, as’ como
en establecimientos o complejos en los que se desa-
rrolle actividad tur’stica alojativa y cuya capacidad
no exceda de 40 unidades alojativas. En cualquier ca-
so, en los establecimientos y complejos alojativos tu-
r’sticos no exentos de esta obligaci—n, la misma de-
ber‡ ser cumplida por los explotadores tur’sticos que
asumir‡n la responsabilidad por su incumplimiento
de conformidad con lo dispuesto en el art’culo 44.

En los casos exentos del cumplimiento de la obli-
gaci—n de tener socorrista, los vasos estar‡n vallados
de manera que sean inaccesibles para los menores no
acompa–ados.
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5. Las piscinas exceptuadas conforme a lo dispuesto
en el p‡rrafo anterior lo har‡n constar en el Registro
de Piscinas de Canarias y en el Libro de Registro del
Control Sanitario.

Art’culo 35.- Botiqu’n y atenci—n mŽdica.

1. Las piscinas de uso colectivo, salvo las previs-
tas en el apartado 4 del art’culo anterior, dispondr‡n
de un botiqu’n de primeros auxilios que deber‡ con-
tar, al menos, con los productos descritos en el ane-
xo 3 de este Reglamento. El socorrista estar‡ a car-
go del botiqu’n, de su uso y de la renovaci—n del material. 

2. Los parques acu‡ticos dispondr‡n de atenci—n
mŽdica durante su horario de funcionamiento y con-
tar‡n con un local destinado a enfermer’a bien se–a-
lizado, provisto de agua apta para el consumo humano,
lavabo y dotado del equipamiento m’nimo que se se-
–ala en el anexo 4 del presente Reglamento. El mŽ-
dico ser‡ responsable de la renovaci—n y conserva-
ci—n de los medicamentos y productos sanitarios
existentes en la enfermer’a. 

Art’culo 36.- Normas de uso, indicaciones y prohi-
biciones dirigidas a los usuarios. 

1. Las piscinas de uso colectivo dispondr‡n de los
medios adecuados para difundir entre los usuarios las
siguiente normas de uso, indicaciones y prohibicio-
nes: 

a) Los menores de seis a–os deber‡n estar acom-
pa–ados por un adulto cuando se ba–en en los vasos
no infantiles.

b) Los usuarios deber‡n ducharse antes del ba–o.

c) Los usuarios deber‡n utilizar zapatillas de ba-
–o en aseos y vestuarios.

d) Los usuarios deber‡n cumplir en el recinto de
la piscina las indicaciones del socorrista.

e) Los usuarios ser‡n advertidos de que tirarse al
agua de cabeza puede ser muy peligroso.

f) La profundidad y zonas acotadas de los vasos.

g) El aforo y el horario de funcionamiento de la
piscina.

h) El lugar de localizaci—n del telŽfono en el re-
cinto, as’ como las direcciones y nœmeros de telŽfo-
no de los servicios de urgencia, de los centros sani-
tarios m‡s pr—ximos y el 112. 

i) En caso de urgencia debe llamarse inmedia-
tamente al 112.

j) La existencia de hojas de reclamaciones para los
usuarios.

k) La prohibici—n del uso de vasos y envases de
cristal en el agua y el solarium. 

l) La prohibici—n de la entrada de animales de
compa–’a al recinto de la piscina, salvo los perros adies-
trados de las personas invidentes.

2. Aquellas piscinas que no estŽn obligadas a dis-
poner de socorrista, deber‡n advertir a los usuarios
de dicha circunstancia mediante un cartel colocado
en lugar visible.

CAPêTULO IV

INFORME SANITARIO Y REGISTRO

Art’culo 37.- Informe sanitario de piscinas.

1. Sin perjuicio de las intervenciones que corres-
pondan a otras Administraciones Pœblicas o a otros
—rganos de la Administraci—n de la Comunidad Aut—-
noma de Canarias, se sujeta a informe sanitario pre-
ceptivo y vinculante la construcci—n de las piscinas
y las reformas que afecten a la estructura de los va-
sos. Este informe versar‡ sobre el cumplimiento de
los requisitos exigidos en el presente Reglamento y
ser‡ previo y necesario para el otorgamiento de la li-
cencia municipal correspondiente.

2. La solicitud del informe se realizar‡ por la en-
tidad local correspondiente, segœn el modelo establecido
en el anexo 5 y acompa–ada de la documentaci—n que
se detalla en el mismo, dirigida al —rgano del Servi-
cio Canario de la Salud competente en materia de sa-
lud pœblica. El proyecto tŽcnico, visado por el cole-
gio profesional correspondiente, detallar‡ las
caracter’sticas de la piscina, debiendo incluir como
m’nimo:

a) Memoria tŽcnico-sanitaria de la piscina con in-
dicaci—n pormenorizada de las caracter’sticas de las
instalaciones y servicios generales, as’ como de los
vasos, instalaciones anexas y tratamiento del agua,
conforme a lo previsto en este Reglamento.

b) Plano de detalle de los vasos e instalaciones ane-
xas, sistema de tratamiento del agua y servicios e ins-
talaciones generales.

3. El plazo m‡ximo de emisi—n del informe ser‡
de un mes. Transcurrido dicho plazo sin notificaci—n
expresa, podr‡n proseguirse las actuaciones que co-
rrespondan.
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Art’culo 38.- Registro de Piscinas de Uso Colectivo
de Canarias. 

1. Se crea el Registro de Piscinas de Uso Colec-
tivo de Canarias, en el que deber‡ inscribirse toda pis-
cina de uso colectivo ubicada en la Comunidad Aut—-
noma de Canarias, como requisito previo a su puesta
en funcionamiento. Su gesti—n corresponde a la Di-
recci—n General competente en materia de salud pœ-
blica.

2. El titular de la piscina, una vez finalizada la obra,
presentar‡ la solicitud de inscripci—n en el Registro
segœn el modelo establecido en el anexo 6. La soli-
citud se acompa–ar‡ de la siguiente documentaci—n:

a) Identificaci—n del solicitante de la licencia y, en
su caso, del responsable de la explotaci—n y funcio-
namiento de la piscina.

b) Licencia municipal.

c) Ficha de identificaci—n del establecimiento/pis-
cina.

d) Ficha de identificaci—n de cada vaso.

e) Programa de autocontrol de la piscina.

f) Titulaci—n de socorrista y alta en la Seguridad
Social, en su caso.

g) Resguardo de la tasa de inscripci—n en el Re-
gistro, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3.9
del art’culo 135 del Texto Refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de tasas y precios
pœblicos de la Comunidad Aut—noma de Canarias, apro-
bado por Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio. 

3. En la instrucci—n del procedimiento de ins-
cripci—n se efectuar‡ la inspecci—n sanitaria para ve-
rificar el cumplimiento de lo establecido en este Re-
glamento y la adecuaci—n de la obra ejecutada al
proyecto tŽcnico objeto del informe sanitario preceptivo
de piscinas.

4. El plazo m‡ximo para resolver y notificar es de
tres meses contados desde la entrada en el —rgano com-
petente de la solicitud acompa–ada de la documen-
taci—n rese–ada en el apartado anterior. Transcurri-
do dicho plazo sin que se haya dictado y notificado
la resoluci—n, se entender‡ inscrita la piscina de que
se trate.

5. En este Registro se anotar‡n las excepciones al
rŽgimen general reguladas en este Reglamento refe-
ridas a cada piscina de uso colectivo, as’ como cual-
quier dato relativo a la situaci—n administrativa de ca-
da una de ellas. Por la Consejer’a competente en
materia de ordenaci—n tur’stica se comunicar‡ al Re-
gistro de Piscinas de Uso Colectivo las explotacio-

nes tur’sticas a las que se refiere el apartado 4 del ar-
t’culo 34 del presente Reglamento.

6. El titular ser‡ responsable de la actualizaci—n
de los datos que consten en el Registro, comunican-
do las modificaciones que se produzcan en ellos.

CAPêTULO V

AUTOCONTROLY VIGILANCIA SANITARIA

Art’culo 39.- Autocontrol. 

El autocontrol es el conjunto de las actuaciones
que deber‡ llevar a cabo el titular de la piscina para
garantizar el correcto funcionamiento, mantenimiento,
salubridad y seguridad de las instalaciones, de acuer-
do con las exigencias de este Reglamento. 

Art’culo 40.- Programa de autocontrol.

1. El titular de la piscina es el responsable de es-
tablecer el programa de autocontrol, que estar‡ en el
establecimiento a disposici—n de la autoridad sani-
taria. 

2. El programa de autocontrol incluir‡ como m’-
nimo los siguientes planes: 

2.1. Plan de tratamiento y control de calidad del
agua de los vasos: en este documento deber‡ reco-
gerse detalladamente, la descripci—n y un esquema
del proceso al que se somete el agua desde su entra-
da en el punto de abastecimiento, hasta su uso en el
vaso (prefiltraci—n, filtraci—n, dosificaci—n de desin-
fectante, correcci—n de pH ...), as’ como la relaci—n
de todos los productos utilizados en el tratamiento,
con indicaci—n del nombre comercial, nœmero de ho-
mologaci—n, ficha de datos de seguridad e instruc-
ciones de uso. TambiŽn se describir‡ el procedi-
miento a seguir para la determinaci—n de los par‡metros
de control diario de la calidad del agua del vaso y el
cronograma de determinaci—n de los restantes par‡-
metros contenidos en el anexo 1. 

2.2. Plan de revisi—n, mantenimiento y limpieza
de las instalaciones: en este documento deber‡n de-
tallarse todas las operaciones de revisi—n, manteni-
miento y limpieza que aseguren el correcto funcio-
namiento de las instalaciones y sus equipos. En Žl se
incluir‡ la descripci—n de las tareas a realizar y la pe-
riodicidad de ejecuci—n de las mismas, tales como el
lavado de los filtros, fallos en el sistema depurador,
aver’as, vaciado de los vasos.

Art’culo 41.- Libro de Registro del Control Sa-
nitario.

1. Para cada uno de los vasos, los titulares de las
piscinas de uso colectivo llevar‡n un Libro de Re-
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gistro de Control Sanitario, que estar‡ diligenciado
y numerado por la Direcci—n General competente en
materia de salud pœblica y le habr‡ sido entregado
una vez practicada la inscripci—n en el Registro de
Piscinas de Uso Colectivo de Canarias. El conteni-
do y estructura del Libro de Registro de Control Sa-
nitario ser‡ el que figura en el anexo 7 del presente
Reglamento y en Žl se anotar‡n los datos de los en-
sayos de los par‡metros de control o se adjuntar‡n
en el caso de que el registro del par‡metro sea auto-
m‡tico.

2. El Libro de Registro de Control Sanitario esta-
r‡ a disposici—n de las autoridades sanitarias y ser‡
visado en cada visita de inspecci—n. En Žl se anota-
r‡n las incidencias de car‡cter sanitario que el ins-
pector estime de interŽs. Los usuarios de la instala-
ci—n podr‡n consultar este Libro dentro del horario
de funcionamiento de la piscina. El programa de au-
tocontrol a que se refiere el art’culo anterior estar‡
incorporado a este Libro.

3. La ausencia o falseamiento de los datos reco-
gidos en el Libro ser‡ responsabilidad del titular de
la piscina.

Art’culo 42.- Acreditaci—n de las operaciones de
revisi—n, mantenimiento y limpieza.

Los titulares de las piscinas de uso colectivo acre-
ditar‡n las operaciones de revisi—n, mantenimiento
y limpieza realizadas referidas a los siguientes datos:

a) Fecha de realizaci—n de las tareas de revisi—n
y su descripci—n: control de filtros, estado de las
bombas, dosificador de desinfectante y cualquier
otra que pudiera realizarse.

b) Fecha de realizaci—n de las tareas de manteni-
miento y su descripci—n: reposici—n o sustituci—n de
piezas, aver’as, vaciado del vaso, cierre temporal y
cualquier otra que pudiera realizarse.

c) Fechas de realizaci—n de las operaciones de
limpieza y desinfecci—n de las instalaciones y su des-
cripci—n: especificaci—n del lugar, superficies, focos
de contaminaci—n y los productos utilizados.

Art’culo 43.- Vigilancia sanitaria.

1. Sin perjuicio de las competencias de otras Ad-
ministraciones Pœblicas o de otros —rganos de la Co-
munidad Aut—noma, la Direcci—n General competente
en materia de salud pœblica supervisar‡ el cumplimiento
de las disposiciones contenidas en este Reglamento
y elaborar‡ el programa de vigilancia sanitaria de las
piscinas de uso colectivo de Canarias para compro-

bar el estado sanitario de las instalaciones y el fun-
cionamiento de los servicios de las piscinas inscri-
tas. 

A tal fin, la autoridad sanitaria realizar‡ visitas de
inspecci—n de forma peri—dica, en las que podr‡n to-
mar muestras para su an‡lisis cuando se estime opor-
tuno. 

2. Si en la visita de inspecci—n se observara la exis-
tencia de deficiencias sanitarias que no supongan
peligro para la salud o integridad f’sica de los usua-
rios se podr‡ permitir el funcionamiento de la insta-
laci—n, concediendo un plazo para su subsanaci—n,
proporcional a la importancia de la anomal’a. Si las
deficiencias sanitarias detectadas pudieran suponer
un riesgo para la salud o integridad f’sica de los usua-
rios, o bien no se hubieran subsanado las deficien-
cias sanitarias anteriormente indicadas en el plazo es-
tablecido, la autoridad sanitaria adoptar‡ las medidas
procedentes, entre ellas, la suspensi—n de la activi-
dad. 

CAPêTULO VI

RESPONSABILIDAD YMEDIDAS CAUTELARES

Art’culo 44.- Personas responsables.

Las personas f’sicas o jur’dicas que aparezcan en
el Registro de Piscinas de Uso Colectivo de Cana-
rias como titulares son los responsables por acci—n
u omisi—n de las infracciones relativas a lo estable-
cido en este Reglamento, as’ como los explotadores
tur’sticos en cuanto a la obligaci—n de tener un so-
corrista en el supuesto previsto en el apartado 4 del
art’culo 34.

Las infracciones ser‡n corregidas de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 11/1994, de 26 de julio,
de Ordenaci—n Sanitaria de Canarias.

Art’culo 45.- Medidas de polic’a administrativa.

1. No tendr‡ car‡cter de sanci—n la medida de
clausura o cierre de las piscinas de uso colectivo o
de alguno de los vasos que la conforman, cuando no
cuenten con la autorizaci—n o el registro sanitario pre-
ceptivo, o la de suspensi—n de su funcionamiento, has-
ta que se repare el defecto o se cumplan los requisi-
tos exigidos por razones de salud y seguridad de los
usuarios, conforme a la normativa vigente. 

2. El acuerdo de cierre preventivo temporal ser‡
adoptado por el —rgano competente del Servicio Ca-
nario de la Salud, notific‡ndose al interesado y a la
autoridad municipal correspondiente.
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